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Внимание. Тестовый режим несёт исключительно вспомогательную функцию и 
используется для проверки работоспособности внутреннего реле. При 
использовании этого режима, убедитесь, что питающее напряжение в норме и 
нет аварийной ситуации. Не соблюдение данной инструкции может привести к 
повреждению оборудования.
Удерживайте кнопку         больше 3-х секунд для активации тестового режима, 
по истечении 3-х секунд отключаться все управляющие контакты.На дисплее 
будет отображаться «Test» и время обратного отсчёта, по завершении теста 
дисплей покажет «End».При нажатии кнопки        , прибор возвращается в 
режим отображения напряжения. До истечения 3 секунд, нажатие кнопки         
блокирует тестовый режим и возвращается к показанию текущего напряжения.

Если установлено время задержки пуска, задержка активируется при 
включении питания, на дисплее появится «Пуск» и время обратного отсчёта. 
По истечении времени обратного отсчёта дисплей перейдёт в рабочий режим 
и будет показывать текущее напряжение.
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