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FOR REFRIGERATION and AIR CONDITIONING APPLICATIONS ONLY • SOLAMENTE PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO • NUR ZUR VERWENDUNG IN DER KäLTE- UND KLIMATECHNIK • RéFRIGéRATION ET CLIMATISATION UNIqUEMENT • SOLAMENTE PER APPLICAZIONI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA • SOMENTE PARA USO EM 
REFRIGERAçãO E AR CONDICIONADO •                                           •                                                • 

OIl lOCK RINg AND TOP OF PUSH RODS

PONgA ACEITE EN lA SUPERFICIE  
lATERAl DE lA TUERCA DEl ElEMENTO Y EN lA PARTE SUPERIOR DE lOS vASTAgOS

DICHTFläCHE UND STöSSEl-ENDFläCHE ölEN.

HUIlER lA RONDEllE DE blOCAgE ET lE HAUT DES TIgES POUSSOIR 

OlIARE l’ANEllO DI ARRESTO E lA PARTE SUPERIORE DEllE ASTINE DI SPINTA

lUbRIFIqUE O ANEl DE APERTO E A PARTE SUPERIOR DA HASTE DE COMANDO

SERRER l’éléMENT à lA MAIN

APERTE MANUAlMENTE O ElEMENTO

APRIETE El ElEMENTO CON lA MANO

HAND TIgHTEN ElEMENT

ElEMENT HANDFEST ANzIEHEN

SERRARE A MANO l’ElEMENTO

AFTER HAND TIgHT, TURN ElEMENT ClOCKWISE 60° 
(OR MOvEMENT EqUAl TO ONE HEX FlAT)

DESPUéS DE APRETARlO CON lA MANO, gIRE El ElEMENTO 60° EN DIRECCIóN A lAS MANECIllAS DEl RElOj 
(O UN MOvIMIENTO IgUAl AUN lADO DE UNA TUERCA HEXAgONAl)

NACH DEM HANDFESTEN ANzIEHEN DES ElEMENTS, DIESES UM 60° NACH RECHTS DREHEN (ENTSPRICHT EINER SECHSKANTFläCHE)

APRèS AvOIR SERRé à lA MAIN, TOURNER l’éléMENT DE 60° DANS lE SENS DES AIgUIllES D’UNE MONTRE
 (OU MOUvEMENT éqUIvAlENT à UN CôTé DE l’HEXAgONE)

DOPO Il SERRAggIO A MANO, FAR RUOTARE l’ElEMENTO DI 60° IN SENSO ORARIO (PARI AllA TRASlAzIONE DI UN PIANO ESAgONAlE)

APóS APERTAR MANUAlMENTE, gIRE O ElEMENTO NO SENTIDO HORáRIO 60°  
(OU MOvIMENTO IgUAl A UMA POSIçãO DO PARAFUSO SEXTAvADO)  

POSIzIONE DEllA vAlvOlA

vENTIlPOSITION

vAlvE lOCATION
lUgAR DE lA vAlvUlA

EMPlACEMENT DU DETENDEUR

lOCAl DA válvUlA
PRESSIONI DI IMPIANTO - INSTAllAzIONE O RIMOzIONE

SYSTEMDRüCKE - EIN- ODER AUSbAU
PRESIONES DEl SISTEMA — INSTAlACIóN O DESMANTElAMIENTO

SYSTEM PRESSURES - INSTAllATION OR REMOvAl

PRESSIONS DU SYSTèME – INSTAllATION OU SUPPRESSION

PRESSõES DO SISTEMA – INSTAlAçãO OU RETIRADA
POSIzIONE DEl bUlbO E DEll’EqUAlIzzATORE

FüHlER- UND EXTERNER DRUCKAUSglEICH-MONTAgE

bUlb AND EqUAlIzER lOCATIONS
lUgAR DEl bUlbO Y EqUIlIbRADOR

EMPlACEMENTS DES bUlbES ET EgAlISATIONS EXTERNES

lOCAl DO bUlbO E DO EqUAlIzADOR
TECNICHE DI SAlDATURA

löTvERFAHREN

SOlDER TECHNIqUES
TECNICAS DE SOlDADURA

TECHNIqUES DE bRASAgE

TéCNICAS DE SOlDAgEM

Instalação das tEV (VálVulas dE Expansão tErmostátIca)

InstallazIonE dEllE ValVolE d’EspansIonE tErmostatIcHE

InstallatIon dEs détEndEurs tHErmostatIquEs

InstallatIon dEs tEV (tHErmostatIscHEs ExpansIonsVEntIl)

InstalacIon dE ValVulas dE ExpansIon tErmostatIca

tEV InstallatIon

Thermostatic
Expansion Valves

Element Installation Element Installation Element Installation
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1. T = 52°F (11°C)
2. P = 68 psig (4.7 barg) ➟ TP = 40°F (4°C)
3. T – TP = TSH

   52°F (11°C) – 40°F (4°C) = 12°F (7K [7°C])
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Moisture and
Liquid Indicator

Filter-Drier
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W Z X(MOP)

12, 134a, 401A, 409A 190 88 250 121

160 71 185 85

150 65 170 77

°F °C °F °C °F °C

250 12122, 407A, 407C, 410A

402A, 404A, 408A, 502, 507

 MAXIMUM DEHYDRATION TEMPERATURES
TEMPERATURAS DE DESHIDRATACION MAXIMAS

MAXIMAlE TROCKNUNgSTEMPERATUR
TEMPéRATURES DE DéSHYDRATATION MAXIMAlES

TEMPERATURE MASSIME DI DISIDRATAzIONE
TEMPERATURAS MáXIMAS DE DESIDRATAçãO

THERMOSTATIC CHARgE
CARgA TERMOSTATICA

FüHlERFüllUNg
CHARgE THERMOSTATIqUE

CARICA TERMOSTATICA
CARgA TERMOSTáTICA

REFRIgERANT
REFRIgERANTE
KälTEMITTEl
RéFRIgéRANT

REFRIgERANTE
REFRIgERANTE

SC(E), EC(E), C(E), EBS, Small O 450 31

Large O 300 29

MAXIMUM lOW SIDE TEST PRESSURES
PRESIONES DE PRUEbA MáXIMAS DEl lADO DE bAjA

MAXIMAlE SAUgSEITIgE PRüFDRüCKE
PRESSIONS MAXIMAlES DE TEST bASSE PRESSION

PRESSIONI MASSIME DI PROvA SUl lATO DI bASSA PRESSIONE
PRESSõES MáXIMAS DE TESTE DO lADO bAIXO

vAlvE TYPE  
TIPO DE vAlvUlA

vENTIlTYP
TYPE DE vAlvE

TIPO DI vAlvOlA
TIPO DE válvUlA

psig bar

  JX60 60  50
  JW 40  30
  VX100 100  90
  VW 65  55
  VX35 35  25
  SX110 110  100
  SW 75  65
  SX35 35  25
  ZX180 180  170

12, 134a,
401A, 409A

22, 407A, 407C

22, 407A 
404A, 408A, 502

402A, 404A
408A, 502, 507

410A

REFRIgERANT
REFRIgERANTE
KälTEMITTEl

PRODUIT 
RéFRIgéRANT

REFRIgERANTE
REFRIgERANTE 

THERMOSTATIC CHARgE
CARgA TERMOSTATICA

FüHlERFüllUNg
CHARgE THERMOSTATIqUE

CARICA TERMOSTATICA
CARgA TERMOSTáTICA

MOP - psig
PRESION MAXIMA DE OPERACION – psig

MOP-psig
MOP (PRESSION MAXIMAlE DE FONCTIONNEMENT) – en psig

PME-psig
MOP-psig (AbREvIAçãO DE PRESSãO DE OPERAçãO MáXIMA)

 (MOP) – psig
– psig

FACTORY AIR TEST
PRUEbA DE AIRE EN lA FábRICA

WERKSEITIgE DRUCKlUFTPRüFUNg
TEST AIR USINE

TEST DI PRESSIONE AD ARIA COMPRESSA
TESTE DE AR DA FábRICA

NOMINAl SYSTEM
SISTEMA NOMINAl
NOMINAlSYSTEM

PRESSION NOMINAlE
IMPIANTO NOMINAlE

SISTEMA NOMINAl

DETERMINAzIONE DEl SURRISCAlDAMENTO

bESTIMMUNg DER übERHITzUNgSTEMPERATUR

HOW TO DETERMINE SUPERHEAT

COMO DETERMINAR O SUPERAqUECIMENTO

COMMENT DéTERMINER lA DE SURCHAUFFE 

COMO DETERMINAR El RECAlENTAMIENTO

Copyright 2010 by Parker Hannifin Corporation  •  Broadview, Illinois 60155  •  Made in U.S.A. SD-289-110

SEgURO DO SISTEMA

SéCURITé DU SYSTèME
SYSTEMAbSICHERUNg
SEgURO DEl SISTEMA
SYSTEM INSURANCE

PROTEzIONE DEll’IMPIANTO

 SUPERHEAT
 RECAlENTAMIENTO

übERHITzUNg
SURCHAUFFE

SURRISCAlDAMENTO
SUPERAqUECIMENTO

Printed in U.S.A.

POSIzIONE DEl bUlbO

FüHlERPOSITION

bUlb lOCATION
lOCAlIzACION DEl bUlbO

EMPlACEMENT DU bUlbE

lOCAl DO bUlbO

*
PRESSãO DE OPERAçãO MáXIMA 
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIzIO
PRESSION MAXIMAlE DE FONCTIONNEMENT 

PRESION MAXIMA DE OPERACION 
MAXIMUM OPERATINg PRESSURE

MAXIMAlER bETRIEbSDRUCK 

*Above normal operating conditions
*Condiciones de operación por encima de lo normal
*über normalen Betriebsbedingungen
*au-dessus des conditions normales de fonctionnement
*Eccedente le condizioni normali d’esercizio
*acima das condições normais de operação

EvAPORATORI MUlTIPlI

MEHRERE vERDAMPFER

MUlTIPlE EvAPORATORS
EvAPORADORES MUlTIPlES

EvAPORATEURS MUlTIPlES

EvAPORADORES MúlTIPlOS
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